MPY ENVIRO Padan 3 176,929 01 Padaf

Informovanie verejnosti o vysledku diskontinualneho merania emisii vypracovana v zmysle
§ 2 ods. 13 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v znp

Evidenéné &islo informacie: 16/2023
Datum vydania informacie: 11.05.2023

Prevadzkovatel’
BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.,

Parkova 1414/8, Galanta
ICO: 36266957
Merané zariadenie:
Plynovy kotol — RIELLO, RTQ448 35
1. Plynovy kotol — Vyduch — K1

Umiestnenie: Plynova kotolfia v objekte: BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.0., Parkova 1414/8, Galanta
VARPCZ: 1670526

Meracie miesto:

Miesto merania pre zariadenie K (V) sa nachadzalo na vyvode spalin z kotlovej jednotky.
Meracie miesto vyhovuje poZiadavkam na vyber miesta merania podla STN EN 15259.

Podrobnejsie Udaje o mieste, Useku merania, odberovych rovin a bodov, o pristupe a vybavenosti je
uvedeny v prilohe €. 2 spravy, a doplriujlice udaje (nakresy umiestnenia, fotodokumentacie v prilohe ¢. 3
spravy)

Uéel merania:

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urceného emisného limitu pre oxid uholnaty (dalej len
CO) a pre oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (dalej len NOx- NO2) zo spalovacieho zariadenia podla§
9 ods. 5 pism. d} vyhlagky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

2.  Vysledky opravneného merania je mozné pouzit na vypocet poplatkov podla § 3, ods. 4, pism. f) vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov (§ 15,
ods. 1, pism. d) zdkona €. 137/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov), za predpokladu, Ze prevadzka v ¢ase
merania mala reprezentativny charakter.

Merané emisné velic¢iny / ucel merania:

Merané zlozky: NOx, CO

Typ merania: hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovych plynoch v mg/m3

ReZim prevadzky: | viacrezimova a kontinudlne emisne ustélena technoldgia

Datum opravneného merania:  04.04.2023
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N?PY ENVIRO Padafi 3 176, 929 01 Padari

Starostiivost o Zivotné prostredie

Titulna strana spravy o opravnenom merani (okrem Specifickych znaciek, tdajov o objednavke a obsahu
spravy):

Sprava o opravnenom merani emisil zo zariadenia
plynove] kotolne v objekte: BROVEDANI SLOVAKIA, 5.r.0,, Parkovd 1414/8, Galanta
{meranie hodndt emisnych velidin NCx a CO v odpadovych plynoch kotla K}

Nazov akreditovaného skiiobného laboratéria/ MM Team 5,r.0., Laboratérium merania emisii Langsfeldova,
opravnene] osoby podfa §20 ods. Z pism. a) 18, 811 04 Bratislava

zdkona 137/2010 Z,z. v zneni neskoriich 1E0: 44 141 297

predpisov:

Clslo spravy : 04/0304,/23-ME Datum: 24.4.2023

Prevadzkovatel : BROVEDAN| SLOVAKIA, 510,

Parkova 1414/8, Galanta

1E0: 36266957 I DPH: 5K2021915665
Zikaznik skiiobného laboratdria : BROVEDAMI SLOVAKIA, s.r.0.,

Parkova 1414/8, Galanta

1E0: 36266957 I DPH: SK2021915665

Miesto/lokalita : BROVEDANI SLOVAKIA, 5.r.0.,

Parkova 1414/8, Galanta

Druh opravneného merania : Podla §20 ods. 1 pism. a) bod 1 zdkona o ovedusi oprdvnené meranie,

ktarym sa zistufe hodnota fyzikdino-chemicke] weliding, ktorou je
vyjadreny emisny limit o hodnota suvisioce] stavove] o referentnef
veliding, ktord so vetohuje priomo na emisie alebo no zofenie

necisteného odpodového plynu
Datum objedndviy: 27.2.2023
Den opravneného merania: 4.4.2023
Osoba zodpovednd za technickd Ing. Martin Motaj {1} (rok narodenia 1961)
stranku merania - veddci technik rozhodnutie o vydani osvedéenia zodpovedne] osoby
podfa §20 ods. 3 zdkona £. £.54418/2014 zo diia 21.11.2014
137/2010 Zz v mnenl neskoriich
predpisov:
Sprdva obsahuje : 12 strén

4 prilahy
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Padar 3 176, 929 01 Padan

Suhrn zo spravy o opravnenom merani:

Prevadzika: Plynovd kotolfia v objekte: BROVEDAN| SLOVAKIA, sr.0., Parkova 1414/8,

Galanta

VAR PCZ: 1670526

nepretriita prevadzka, viacreZimova a kontinudlne emisne ustalena technologia
Zdroj / East zdroja

1. zariadenie plynowy kotol K- wwduch ¥V

£as (reiim) prevadzky:

Zdroje / zariadenia vzniku emisii:

Merané zloky : Vysledky

NOx, CO
meama: hmotnostnd koncentrécia zloFky v odpadovych plynoch v mgfm3
Cislo zdroja/zariadenia vaniku ) . ) ) ) i
emisil: 1.1.2 Technologické celky obsahujlce staciondrne zariadenia na spafovanie paliv
s nainstalovanym sthrnnym menovitym tepelnym prikonom od 0,3 do 50 MW
1. zariadenie (K)- 1.1.2
Priemerna hodnota Maimurm Emisrny limit Redm s | Upoczomenie
Merana M (koncentracia; (koncentracia; {koncentracia; napySEimi na
Zodka hmotnostny tok) hmotnostry tok) hrmatnostny tok) emisiami stlad/
fmQ.m-J fmCLm-J [mg.m-) [&ro/nie] nesllad
Cas prevadzky ZPN= minimalny prikon
Zdrojel zariadenia vzniku emisil : 1. zariadenie plynovy kotol K - wduch WV
Nilz--NO2 2 1061) - 107') ;- 1201, ;. nia 3J slfad <)
[ala 2 <147) ;- <147 - 5014 ; - ano silad <)
Cas prevadzhky : ZPM- minimalne 90 % menovitého tepelného prikonu
Zdrole ! zariadenia vzniku emisii : 1. zariadenie plynovy kotol K - wyduch W
Nilz--NO 2 2 109') ; - 108°) = 12011 - e silad <)
Co 2 <1411, - <747 . 5011; - nig 31 sulad;
Pozndmiboy:

Y Wyjedrenie emisného limitu aporowndvargch hodndt hmotnostnd koncentricia vmg.m® pri Handardngch  stavowjch podmienkach (p =
101,325 kfPa, t = 0 "C), suchy plyn a referendny obzah kysllka 3 % gh|.

& Pofiadavka dodriania emisného limitu:§ 18 ods. 2 plsm. a whidgky MZP SR £410/2012 2. z. v zneni neskorgich predpisoy

Emisny limit @ podmienky jeho platnosti ustanovené prilohou £ 4, &astY., bod 3.2 [Zariadenia s kotlamid s wydamym povolenim od 1. janudra

2014 a palivozemny phm)k whiigke M2ZPSRE. 410/2012 2. z_ v znend neskaorich predpisov

Wirphng, - previdzkowy redim, v ktorom zaradenie nedosahuje napwyiEie modné emisie Najvyiile moiné emisie pre dané zariadenie,
boli desiahnuté pri merani v druhom refime.

Upozornenie:

Tdto informdcia nie je sprdvou o oprdvnenom merani podla § 20 ods.8 zdkona NR. SR ¢ 137/2010 Z. z. v znp
o ovzdusi a nie je ur¢end na ucely uradnych konani pred orgdnmi statnej spravy ochrany ovzdusia alebo spravnymi
orgdnmi integrovaného povolovania.

Padan 3176
929 01 Padan

Vypracoval:
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